
Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/512ecc45-4774-3849-ae76-861d6713838c

 

Bibliografie

Titel Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Bau-, Schweiß- und Verlegearbeiten (TRGL
151)

Amtliche Abkürzung TRGL 151

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

Technische Regeln für Gashochdruckleitungen 

Bau-, Schweiß- und Verlegearbeiten (TRGL 151)

Ausgabe Juni 1977 (ArbSch. 11/77 S. 332)

Zuletzt geändert durch die Bekanntmachung vom 1.November 1992 (BArbBl. 11/1992 S.28)

Geltungsbereich

Diese Technische Regel gilt für Bau-, Schweiß und Verlegearbeiten bei der Errichtung von Gashochdruckleitungen.
Für die spezifischen Anforderungen hinsichtlich der Stationen gelten die entsprechenden TRGL der Reihe 200.

Inhaltsübersicht Abschnitt

Allgemeine Anforderungen 1

Arbeitsstreifen 2

3

Rohrdeckung 4

Rohrgraben 5

Rohrverbindungen 6

Schweißarbeiten 7

Rohrbuch 8

Elastische Biegung 9

Rohrbogen 10
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Nachisolierung 11

Verlegen 12

Verfüllen des Rohrgrabens 13

Kreuzungen 14

Einbau von Armaturen und Formstücken 15

Muster eines Rohrbuches Anlage 1
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